项目采购需求
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[bookmark: _Toc118676625]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。
1.5 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。


[bookmark: _Toc118676626]二、项目概况
[bookmark: _Toc118676627]2 项目名称
项目名称：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）设备设施管理项目
[bookmark: _Toc118676628]3物业基本情况
物业类型：日常设备设施维修物业管理服务
坐落位置：龙华西路180号
[bookmark: _Toc118676629]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）（以下简称龙陵）坐落在上海市徐汇区龙华西路180号，是全国重点文物保护单位、全国重点烈士纪念建筑物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆。
本项目包括龙陵整个园区的日常设施设备维修服务等，服务范围占地面积约为21万平方米，建筑面积约为3万平方米。
本项目原物业服务即将到期，本次拟重新招标。
4.2 项目招标范围及内容
园区内物业管理服务：日常设施设备维修服务、设施设备保障、驾驶员等。
服务区域：
1、 烈士纪念馆
1F、2F：展区、观众休闲区、红色讲堂、盥洗室、楼梯通道
3F、4F：办公公用区域、会议室、盥洗室、库房、图书区、茶水间、露台
2、 烈士纪念堂
1F：接待区、盥洗室
2F：烈士骨灰存放区、接待区、盥洗室
3、 骨灰存放楼
1F：老干部骨灰存放区、接待区、盥洗室、楼梯通道
2F：库房、平台
4、 纪念地：专题展区、牢房、囚车、电话间、警卫长室、英雄讲习所、接待室、业务用房
5、 1号门接待区：接待服务中心、贵宾接待室
6、 门卫室：1号门、2号门、3号门、4号门、5号门
7、 停车场、停车棚：新大楼等停车场；3号门、新大楼等停车棚
8、 水景：景观水池7个、景观河道2处
9、 雕塑十三组18个：“独立民主、解放建设”主题雕塑、“无名烈士”、“少年英雄”、“且为忠魂舞”、“五卅惨案”、“四·一  二殉难者”、“龙华烈士殉难地”、“万众一心”、“解放上海”、地下通道入口浮雕、纪念堂浮雕、存放楼铜雕、纪念地铜雕
10、 碑林区：碑亭2个，碑廊2个，卧碑14块
11、 公共厕所：1号门、2号门、3号门、4号门、碑林区、1号楼
12、 牌楼、门楼、汉白玉花环、花岗岩花盆：1号门牌楼、4号门门楼、纪念堂汉白玉花环、1号门广场花岗石花盆。
13、 纪念碑、纪念墙、泰山石、就义坑、制诗亭、茅草亭
14、 墓碑：无名烈士墓区、烈士墓区
15、 围墙：园区铁栏杆、不锈钢围栏扶手
16、 烧水间：纪念馆、遗址区、新大楼、2号门、存放楼
17、 12号楼纪检展厅区域
18、 多媒体服务中心展厅区域
19、 新大楼办公公用区域、会议室、值班室、盥洗室
20、 多功能报告厅、贵宾室、盥洗室
21、 职工文体中心、阅览室、盥洗室  
22、 警示教育基地展厅
[bookmark: _Toc118676630]4.3 本项目服务期限：自合同签订生效之日起一年，具体以合同签订日期为准。
5 承包方式
5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费（物业管理费包括：直接人工费、管理费、其他（不可预见的费用）、利润、税费五项费用；其中直接人工费包括员工含基本工资、社会保险费、福利费、培训费等4项费用）。物业管理服务过程中所需的易耗品、工具均由采购人提供；水、电等能耗及所有设施设备运转过程中所发生的维修材料费由采购人承担。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc118676631]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。
[bookmark: _Toc118676632]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1根据考核管理要求，根据考核结果按比例结算物业管理费
7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。
7.2 支付方式
双方约定物业服务费按季度支付。支付时间为每三个月的次月，乙方在完成一个季度的服务工作后，甲方根据合同规定的标准对乙方上一季度的服务情况进行考核，在考核合格且收到发票后10个工作日内，支付该季度服务费。

[bookmark: _Toc118676633]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc118676634][bookmark: _Toc98142760][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]8 适用技术规范和规范性文件
《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc118676635][bookmark: _Toc98142761]9 招标内容与质量要求
9.1 岗位设置表
	工种
	岗位数
	备注
	实际人数

	电工
	2
	24小时工作制
	8

	综合维修工
	4
	8小时工作制
	4

	空调工
	2
	8小时工作制
	2

	驾驶员
	3
	8小时工作制
	3

	设施保障人员1
	1
	8小时工作制
	1

	设施保障人员2
	2
	8点—20点，做一休一
	4

	总计
	14
	
	22



说明：1、投标人针对本项目配备的服务人员不得少于22人。
2、所有服务人员均为投标人在职员工并提供由投标人缴纳的近3个月内任一月份的社保证明
3、以上岗位人员数量须按5 天8 小时工作制计算。
9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求
9.2.1 组织架构
物业部门设置经理或现场主管负责物业服务管理和监督工作。
物业服务部门包括工程部、服务部、驾驶班。
9.2.2 管理制度
(1)严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。
(2)完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。
(3)加强日常工作监管：
①物业公司在分管领导、办公事务部的领导、监督下进行工作。
②每周定期召开例会，总结上周工作，沟通、协调本周工作。
③不定时召开专项会议，进行专题讨论。
④群众监督，每月对各服务公司工作进行监督。
⑤每月定期召开办公考核会，对各服务公司进行考核。
⑥定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。
⑦不定期参加后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。
9.2.3 管理团队要求
(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。
(3)组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度,对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作,并对部门员工进行业务指导。
(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措。
(5)检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法,并总结分析,提出合理的建议。
9.3 各岗位具体服务要求
 9.3.1电工
①服务范围
纪念馆、纪念堂、存放楼、新大楼、遗址区、碑林区、纪念地1号楼、纪念地2号楼、老干部休息室、多功能报告厅、英雄讲习所、牢房、南门花店、南门接待室、南门游客接待中心等
②工作职责
1、服从上级的工作安排。
2、熟悉和了解管理处和部门的各项规章制度、管理目标以及各项考评标准。
3、掌握物业管理的有关知识，树立为业主服务的思想。
4、负责高、低配电房的管理和二十四小时值班巡检。
5、熟悉物业区域内设施、设备的种类、分布，掌握各类管线（地下、地上）的分布、走向、位置以及其维修及养护的方法。
6、每天对自己的责任区要巡视，发现设施、设备有损坏、隐患或其他不正常的情况，应及时报修或维修，确保设施设备能正常使用。
7、上门维修应做到态度热情，服务周到。
8、积极参加管理处组织的各项义务活动和物业管理专业知识的培训，努力提高自己的维修技能。
9、完成领导交办的其他工作任务。
10、遇清明、9/30、冬至等重大活动日，需全员配合园方做好维稳保障工作。

③总体要求
主要负责高、低配电房的管理和二十四小时值班巡检，电器设备及用电线路的维修保养等工作。
1.机电、照明及自动化系统管理：
（1）对管理区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
（3）供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。
（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；符合电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。
（5）停电限电事先出通知、以免影响正常工作生活秩序。
（6）对临时施工工程有用电管理措施。
（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。
（9）确保管理区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，联系相关单位及时更换。
（10）负责管理区域内楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好管理区域内照明设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
2.中央控制室管理规定
（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。
（2）控制非必要人员进入中控室。
（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。
（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。
（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。
（6）中控室的清洁由值班人员负责。
服务标准：督促专业维保单位按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。
④工作时间要求
24小时工作制
⑤人员自身要求
男性、60周岁以下，身体健康，工作勤劳，电工人员持证上岗（需有高、低压证书），确保设备运行正常，确保设备设施得到有效保养和维护，对维保设备做到定期检查、定期保养、定期测试。
⑥设备清单
	设备名称
	型号
	地点

	电梯控制器（含电梯读卡器)
	　
	纪念馆公共区域

	电梯控制器（含电梯读卡器)
	　
	纪念馆公共区域

	馈电柜
	2H3
	纪念馆电工高压配电间

	静态模拟屏
	　
	纪念馆电工高压配电间

	低压开关柜
	XL2
	纪念馆电工高压配电间

	低压开关柜
	XL3
	纪念馆电工高压配电间

	低压开关柜
	XL4
	纪念馆电工高压配电间

	自切配电箱
	　
	纪念馆电工高压配电间

	进线计量隔离柜2H1
	2H1
	纪念馆电工高压配电间

	进线计量隔离柜1H1
	1H1
	纪念馆电工高压配电间

	PT柜
	2H2
	纪念馆电工高压配电间

	PT柜
	1H2
	纪念馆电工高压配电间

	配电柜
	　
	水泵房配电间

	低压开关柜
	XL1
	纪念馆电工高压配电间

	广播室双切箱
	AT1-GB
	纪念馆广播室外侧

	重要负荷备用电源配电箱
	AP1-3
	一层电工间后边走廊

	安保双切箱
	AT1-JK
	纪念馆监控室

	消控室双切箱
	AT1-XK
	监控设备机房

	OTIS电梯
	GeN2COMFORT(贯通门）
	纪念馆公共区域

	OTIS电梯
	GeN2COMFORT(贯通门）
	纪念馆公共区域

	干式变压器1250KVA
	SCB10-1250KVA
	纪念馆电工高压配电间

	干式变压器1250KVA
	SCB10-1250KVA
	纪念馆电工高压配电间

	水泵
	QSP65-13-4
	碑林区

	LED大屏电源柜
	AP-LED
	纪念馆二楼强电间

	馈电柜
	1H5
	纪念馆电工高压配电间

	馈电柜
	1H4
	纪念馆电工高压配电间

	馈电柜
	1H3
	纪念馆电工高压配电间

	排烟风机
	HTFC-Ⅰ-25
	纪念馆五楼

	加压送风风机
	HTFC-Ⅰ-25
	纪念馆五楼

	生活变频泵配电箱
	AT1-SH
	纪念馆机房泵房间

	屋面消防风机双切箱
	ATLT-XFJ
	纪念馆屋面

	消防泵双切箱
	AT1-XFB
	纪念馆机房泵房间

	库房动力配电箱
	AP3-KF
	纪念馆三楼强电间

	消防泵双切箱
	AT1-XFB-1
	纪念馆机房泵房间

	消防泵双切箱
	AT1-XFB-2
	纪念馆机房泵房间

	应急照明箱
	ALE1-1
	纪念馆一楼强电间

	应急照明箱
	ALE1-2
	纪念馆一楼强电间

	应急照明箱
	ALE2
	纪念馆二楼强电间

	应急照明箱
	ALE3
	纪念馆三楼强电间

	应急照明箱
	ALE4
	纪念馆四楼强电间

	照明配电箱
	AL3-a
	纪念馆三楼强电间

	照明配电箱
	AL4-a
	纪念馆四楼强电间

	泛光照明箱
	1AL-LH
	纪念馆一楼强电间

	变电所双切箱
	ALE1-BD
	纪念馆电工间

	照明配电箱
	AL4
	纪念馆四楼强电间

	客体配电箱
	ATLT-DT
	RF强电间

	照明配电箱
	AL1-1
	纪念馆一楼强电间

	空调配电箱
	AP1-KT3
	纪念馆空调机房

	空调配电箱
	AP1-KT4
	纪念馆空调机房

	照明配电箱
	AL1-2
	纪念馆一楼强电间

	照明配电箱
	AL2
	纪念馆二楼强电间

	照明配电箱
	AL3
	纪念馆三楼强电间

	空调配电箱
	AP2
	纪念馆二楼强电间

	三-五层动力总配电箱
	AP3-5
	纪念馆三楼夹层

	空调配电箱
	AP3
	纪念馆三楼强电间

	空调配电箱
	AP4
	纪念馆四楼强电间

	机房层动力配电箱
	APLT
	RF强电间

	空调配电箱
	AP4-a
	纪念馆四楼强电间

	空调配电箱
	AP1-2-a
	1楼缅怀厅强电间

	空调配电箱
	AP1-1
	空调机房配电室

	干式变压器250KVA
	SCB10-250KVA
	纪念馆电工高压配电间

	无障碍升降设备
	　
	纪念馆门前平台

	喷雾装置
	　
	纪念馆电工间

	空调配电箱
	AP1-3-a
	纪念馆三楼强电间

	空调配电箱
	AP1-1-a
	纪念馆一楼强电间

	精密空调
	冷量40.0KW
	纪念馆三楼文物库房

	咖啡吧配电箱
	AP-kf
	　

	空调配电箱
	AP1-KT1
	纪念馆1楼空调机房

	潜水泵控制箱
	1QSB01
	纪念馆一楼南厕门后墙面

	空调配电箱
	AP1-2
	纪念馆二楼强电间

	一层空调机房配电箱
	AC1-KTJF
	纪念馆一楼强电间

	一层空调机房配电箱
	AC1-KTJF-a
	纪念馆一楼强电间

	全不锈钢切割式排污泵
	WQK15-25-3S
	一号门贵宾室

	不锈钢室外防水电箱、电源线路
	500mm*600mm*250mm
	一号门贵宾室

	过路箱
	　
	遗址区看守所

	配电箱
	AL-T3
	遗址区看守所

	配电箱
	AL-T4
	遗址区看守所

	配电箱
	AL-T5
	遗址区看守所

	配电箱
	AL-T2
	遗址区看守所

	过路箱
	　
	遗址区看守所

	配电箱
	AL-T1
	多功能厅

	消防泵控制柜
	　
	综合服务楼泵房间

	喷淋泵控制柜
	　
	综合服务楼泵房间

	消防泵控制柜
	　
	办公楼(诺贝尔)泵房间

	低压配电柜1AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	低压配电柜2AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	低压配电柜3AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	低压配电柜4AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	低压配电柜5AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	低压配电柜6AP
	　
	服务楼一楼总配电间

	WQK18-18-1.5K
	 
	　

	WQK25-25-3KW
	　
	　

	电子防潮箱
	MRD_268
	电工组

	落地动力箱
	XL-21(1700*700*400)
	地下室小间内

	电控箱（污水控制柜）
	HY6A-12
	一楼浴室旁边

	路灯控制柜
	XL-15(1550*600*350)32A(1套2只)
	2号门办公室

	配电柜（吊梯控制箱）
	ND1
	五楼机房间

	进线箱
	1050*520*220 250A照明配电箱
	办公楼(诺贝尔)二楼

	总配电柜
	XL-21(2230*700*340)600A
	办公楼(诺贝尔)配电间

	配电柜M总
	XL-21(1700*500*300)100A（配电柜）
	地下通道口休息室

	通道电源控制箱
	600*400*200 16A非标控制箱N2
	地下通道东井道

	通道电源控制箱
	600*400*200 16A非标控制箱N1
	地下通道西井道

	路灯总电源控制柜
	XL-15(1600*600*350)100A(1套2只)
	南大门售票处

	碑林区喷泉系统
	　
	碑林区

	纪念碑广场喷泉系统
	　
	纪念碑广场

	岗位式轴流风机
	SF4-4
	电工组

	监控照明配电箱
	650*550*220动力配电箱B1
	纪念馆保洁休息室

	动力配电箱（喷洒泵）
	　
	纪念馆机房泵房间

	双电源切换装置柜
	　
	纪念馆机房泵房间

	馈电柜
	2H3
	纪念地1号楼高压配电间

	静态模拟屏
	　
	纪念地1号楼高压配电间

	低压开关柜
	XL2
	纪念地1号楼高压配电间

	低压开关柜
	XL3
	纪念地1号楼高压配电间

	低压开关柜
	XL4
	纪念地1号楼高压配电间

	自切配电箱
	　
	纪念地1号楼高压配电间

	进线计量隔离柜2H1
	2H1
	纪念地1号楼高压配电间

	进线计量隔离柜1H1
	1H1
	纪念地1号楼高压配电间

	PT柜
	2H2
	纪念地1号楼高压配电间

	PT柜
	1H2
	纪念地1号楼高压配电间

	低压开关柜
	XL1
	纪念地1号楼高压配电间

	干式变压器400KVA
	SCB10-400KVA
	纪念地1号楼高压配电间

	干式变压器400KVA
	SCB10-400KVA
	纪念地1号楼高压配电间

	应急照明箱
	ALE1-1
	纪念地2号楼一层配电箱

	照明配电箱
	AL3-a
	纪念地2号楼一层配电箱

	应急照明箱
	ALE1-2
	纪念地2号楼二层配电箱

	照明配电箱
	AL4-a
	纪念地2号楼二层配电箱

	双切箱
	ALE1-BD
	纪念地2号楼一层消控室

	双切箱
	ALE2-BD
	纪念地2号楼一层网络监控室

	低压配电柜（带双切）
	　
	纪念地老干部休息室

	不锈钢室外防水电箱
	AL1
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL2
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL3
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL4
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL5
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL6
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL7
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL8
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL9
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL10
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL11
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL12
	纪念地室外配电柜

	不锈钢室外防水电箱
	AL13
	纪念地室外配电柜

	排水泵
	ZW100-80-80
	纪念地就义地

	路灯控制柜
	　
	纪念地1号楼高压配电间



9.3.2 空调工
①服务范围：纪念馆、纪念堂、存放楼、新大楼、纪念地1号楼、纪念地2号楼、老干部休息室、多功能报告厅、英雄讲习所、南门花店、南门接待室、南门游客接待中心等
②工作职责
1、服从上级的工作安排。
2、熟悉和了解管理处和部门的各项规章制度、管理目标以及各项考评标准。
3、掌握物业管理的有关知识，树立为业主服务的思想。
4、了解并熟悉空调主机及附属设备的构造原理、性能、操作方法和故障产生的原因及防范措施。
5、熟悉物业服务区域内空调设施、设备的种类、分布，掌握维护、保养规程并对空调系统及制冷设备负有全部责任。
6、每天对自己的责任区要巡视，应确保中央空调的水系统、通风系统等所有设备，包括阀门、仪表、仪器、安全装置处于完好状态，管道必须畅通，不得有渗漏现象，有故障必须及时修复并向部门领导汇报，做好维修记录。
7、空调机房各种设备的检修、维护保养，应严格按检修、维护保养规程进行，并做好保养记录。
8、上门维修应做到态度热情，服务周到。
9、积极参加管理处组织的各项义务活动和物业管理专业知识的培训，努力提高自己的维修技能。
10、完成上级交办的其他工作任务。
11、遇清明、9/30、冬至等重大活动日，需全员配合园方做好维稳保障工作。
③总体要求
主要负责纪念馆中央空调系统的维护保养、职工食堂厨房制冷设备的维护保养、分体空调的维护保养、大金VRV空调的维护保养、厨房设备的维护保养、纪念馆集中空调通风系统清洗等工作。
空调系统运行维护
空调系统日常维保由由采购人另行委托专业单位负责，中标单位需要做好日常服务监管以及故障报修工作。
（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。
（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，督促专业维保单位每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养，定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场发现故障原因，并及时联系维保单位实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》
④工作时间要求
日班（8小时工作制，有双休）
⑤人员自身要求
男性、60周岁以下，身体健康，工作勤劳，确保空调设备运行正常，确保空调设施得到有效保养和维护，对维保设备做到定期检查、定期保养、定期测试。
⑥设备清单
	设备名称
	型号
	地点

	风冷热泵机组
	MHS105ST3-FEA
	纪念馆机房泵房间

	排风风机
	HTFC-Ⅰ-18
	一层小卫生间夹层

	排风风机
	GDF2.5-6
	一层小卫生间夹层

	排风风机
	HTFC-Ⅰ-18
	纪念馆二层电梯厅

	排风风机
	HTFC-Ⅱ-15
	纪念馆三层屋面

	排风风机
	GDF5.0-8
	纪念馆五楼

	送风机
	HTFC-Ⅰ-18
	纪念馆五楼

	全热热交换器
	VAM2000GMVE
	纪念馆走道

	排风风机
	HTFC-I-15
	纪念馆电工低压配电间

	二管制风机盘管
	MCW600VC5R(L)CX-AOAC
	纪念馆一、三、四层

	分体式空调器
	FTXG250NC
	纪念馆5楼

	VRV空调室内机
	（FXFP45）冷量4.5KW
	纪念馆尾厅

	VRV空调室内机
	（FXFP71）冷量：7.1KW
	纪念馆尾厅

	VRV空调室内机
	（FXFP80）冷量8.0KW
	纪念馆尾厅

	VRV空调室内机
	(FXDP90)冷量9.0KW
	纪念馆尾厅

	卧式单级泵
	KQW100-170-11/2(Z)
	纪念馆机房泵房间

	二管制风机盘管
	MCW800VC5R(L)CX-AOAC
	纪念馆五楼

	自动加药设备
	SCⅢ-TJY2P-01-TJ3
	纪念馆机房泵房间

	微晶旁流水处理装置
	SCⅡ-0400G
	纪念馆机房泵房间

	空气处理机组
	MDM1216-E2SHG6U618
	纪念馆一楼空调机房

	空气处理机组
	MDM1216-E2SHG6U618
	纪念馆一楼夹层

	空气处理机组
	MDM1216-E2SHG6U618
	纪念馆二楼空调机房

	空气处理机组
	MDM1216-E2SHG6U618
	纪念馆二楼夹层

	空气处理机组
	MDW040CA-BRSHG6T05
	纪念馆一楼空调机房

	空气处理机组
	MDW040CA-BLSHG5A01
	纪念馆三楼夹层

	空气处理机组
	MDW030CA-BLSHG5A02
	纪念馆四楼夹层

	变冷媒流量多联机主机
	RUXYQ10BA
	纪念馆机房泵房间

	变冷媒流量多联机主机
	RUXYQ12BA
	纪念馆机房泵房间

	变冷媒流量多联机主机
	RUXYQ14BA
	纪念馆机房泵房间

	变冷媒流量多联机主机
	RUXYQ22BA
	纪念馆机房泵房间

	卧式单级泵
	KQW100-170-11/2(Z)
	纪念馆机房泵房间

	二管制风机盘管
	MFCW800A-2L(R)C-AAA
	纪念馆一层咖吧、红色讲堂

	风冷热泵机组
	MHS105ST3-FEA
	纪念馆机房泵房间

	格力变频2匹柜机
	KFR-50LW/（50589）FNAa-A2
	纪念馆网络机房

	大金定频5匹柜机（380V）
	FNVQ205ABK
	纪念馆空调机房配电室

	格力变频2匹挂机
	KFR-50GW（50557）FNBa-A2
	消控室

	格力定频2匹挂机
	KFR-50GW（50556）A2-N1
	新大楼

	格力变频2匹挂机
	KFR-50GW（50557）-FNBa-A2
	监控室

	格力定频2匹挂机
	KFR-50GW（50556）A2-N1
	南门接待中心

	夏普LCD-48S3A
	LCD-48S3A
	电工组房间

	空调
	FTXG250NC RXG250NC
	遗址区办公室

	格力变频2匹挂机
	KFR-50GW（50557）-FNBa-A2
	工程部226室

	格力变频2匹挂机
	KFR-50GW（50557）FNBa-A2
	纪念地2号楼一层消控室

	格力变频2匹挂机
	KFR-50GW（50557）-FNBa-A2
	纪念地2号楼一层网络监控室

	VRV空调设备
	　
	纪念地一号楼

	VRV空调设备
	　
	南门贵宾室

	VRV空调设备
	　
	纪念地老干部休息室

	VRV空调设备
	　
	电工组房间

	VRV空调设备
	　
	纪念堂




9.3.3 综合维修工
① 服务范围
纪念馆、纪念堂、存放楼、新大楼、遗址区、碑林区、纪念地1号楼、纪念地2号楼、老干部休息室、多功能报告厅、英雄讲习所、牢房、南门花店、南门接待室、南门游客接待中心等
② 工作职责
1、服从上级的工作安排。
2、熟悉和了解管理处和部门的各项规章制度、管理目标以及各项考评标准。
3、掌握物业管理的有关知识，树立为业主服务的思想。
4、熟悉物业区域各类房屋的结构特点、使用要求以及其维修、养护的方法。
5、熟悉物业区域内设施、设备的种类、分布，掌握各类设施设备的分布、走向、位置以及其维修及养护的方法。
6、每天对自己的责任区要巡视，发现设施、设备有损坏、隐患或其他不正常的情况，应及时报修或维修，确保设施设备能正常使用。
7、确保自己责任区内的地上、地下排污、雨水管道的畅通，每月检查一次，对于污水突然外溢的，应在半小时内组织疏通。化粪池充满达80%以上，应及时上报主管，由主管联系有资质的的人员进行清理。
8、上门维修应做到态度热情，服务周到。
9、积极参加管理处组织的各项义务活动和物业管理专业知识的培训，努力提高自己的维修技能。
10、完成上级交办的其他工作任务。
11、遇清明、9/30、冬至等重大活动日，需全员配合园方做好维稳保障工作。

③ 总体要求
主要负责五金、管道、卫生洁具、卷帘门等设备的维护保养、消防水系统的维护保养，及时制定维修计划，并应切实贯彻执行，对不安全和有损坏的设备及时维修更换。
公共设备维护、保养（维修材料费由业主方承担）
公共设备维护、保养的范围：泵房、配电房、给排水、覆盖管理区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。专项设备招标期内均在设备供应商维保期内，中标单位需做好日常的沟通联系以及服务过程中的监管工作。
.给排水、供水系统：
（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗费用由业主方承担）；
（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
服务标准：
每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统
正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱由业主委托专业单位每半年由清洗消毒，中标单位需保证无二次污染；对水箱清洗过程进行监管，并留存二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证；按要求对生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、发现问题及时上报维保单位，并做好服务监管工作，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现故障，并联系相关单位进行修复，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经后勤管理处许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。
④工作时间要求
日班（8小时工作制，有双休）
⑤人员自身要求
[bookmark: _Hlk160009974]男性、60周岁以下，身体健康，工作勤劳，确保设备运行正常，确保排水、排污畅通，确保房屋设施得到有效保养和维护，对维保设备做到定期检查、定期保养、定期测试。
⑥设备清单
	设备名称
	型号
	地点

	生活水泵
	CR10-06 A-FJ-A-E-HQQE
	纪念馆机房泵房间

	消防泵
	XBD5.5/30G-L
	一楼水泵房间下层

	喷淋泵
	XBD8.5/30G-L
	一楼水泵房间下层

	消防稳压泵
	XBD3.5/1G-L
	一楼水泵房间下层

	喷淋稳压泵
	XBD4.5/1G-L
	一楼水泵房间下层

	气压罐调节
	容量150L
	纪念馆机房泵房间

	屋面消防水箱
	4.0*3.0*2.5
	纪念馆顶层

	消防泵
	　
	办公楼(诺贝尔)泵房间

	消防泵
	　
	综合服务楼泵房间

	电焊机
	ZX7-315
	机修组修理间

	煤气表（附煤气表箱）
	　
	　

	净水器
	GA4.8-60
	业务用房烧水间

	地下通道东侧排水系统
	　
	地下通道东侧

	地下通道西侧排水系统
	　
	地下通道西侧

	地下通道北侧排水系统
	　
	地下通道北侧

	离心泵
	ISW80-160IA
	服务楼二楼机房

	方型保温膨胀水箱
	不锈钢1000*
	服务楼顶楼

	分水器
	D377*4040
	服务楼二楼机房

	离心风机
	1KV
	纪念馆5楼

	离心风机
	1KV
	馆3楼副馆长室吊顶内

	燃气热水炉
	G100-400A181706732
	服务楼二楼燃气房

	稳压泵
	ISG65—125A型稳压泵
	机修组修理间

	消防泵
	TS80-65-160
	办公楼(诺贝尔)泵房间

	厕所洁具维修
	　
	纪念馆、纪念堂、存放楼、碑林区、遗址区、新大楼、1号门、2号门、3号门、4号门、多功能厅、老干部休息室、南门贵宾厅、多媒体信息服务中心、纪念地1号楼

	室外木凳维修
	　
	园区内



9.3.4 设施保障人员
①服务范围
纪念馆、纪念堂、存放楼、新大楼、遗址区、碑林区、纪念地1号楼、纪念地2号楼、老干部休息室、多功能报告厅、英雄讲习所、牢房、南门花店、南门接待室、南门游客接待中心等
②工作职责
1. 维持职工文体中心35台设备设施的正常运行及提供配套服务。
2. 纪念馆休憩区为游客提供服务。
3. 协助做好书签墙书签整理上架工作。
4. 必须留意节约用水、用电。
5. 完成领导交办的其他工作任务。
6、遇清明、9/30、冬至等重大活动日，需全员配合园方做好维稳保障工作。
③总体要求
[bookmark: _Hlk157086064][bookmark: _Hlk160012924]维持职工文体中心35台设备设施的正常运行及提供配套服务；纪念馆休憩区为游客提供服务和协助书签墙书签整理工作。
服务标准：
建立管理制度，制订服务规程并认真落实，做好接待服务，礼仪接待周到、规范。保证茶水供应并定时续水，保持室内整洁。
④工作时间要求
设施保障人员1： 8小时工作制，有双休
设施保障人员2： 8点—20点，做一休一。⑤人员自身要求
男女不限，五官端正，健康状况良好（健康证），善于沟通，会使用健身设备。年龄50周岁以下。
⑥设备清单
	设备名称
	型号
	所在位置

	椭圆运转机
	E5
	文体中心二楼

	椭圆运转机
	E5
	文体中心二楼

	健身车
	R5
	文体中心二楼

	立式健身车
	U5
	文体中心二楼

	立式健身车
	U5
	文体中心二楼

	商用跑步机
	T3E
	文体中心二楼

	商用跑步机
	T3E
	文体中心二楼

	商用跑步机
	T3E
	文体中心二楼

	商用跑步机
	T3E
	文体中心二楼

	划船器
	W7
	文体中心二楼

	推胸、推肩训练器
	SF7201
	文体中心二楼

	高拉、低拉训练器
	SF7202
	文体中心二楼

	哑铃
	
	文体中心二楼

	双层哑铃架
	SF3265
	文体中心二楼

	拳击沙袋
	
	文体中心二楼

	杠铃片
	
	文体中心二楼

	扩胸、夹背训练器
	SF7203
	文体中心二楼

	助力式单双杠训练器
	SF7204
	文体中心二楼

	大腿内外侧训练器
	SF7206
	文体中心二楼

	肱二肱三头肌训练器
	SF7207
	文体中心二楼

	腹肌、背肌训练器
	SF7209
	文体中心二楼

	踢腿、压腿训练器
	SF7205
	文体中心二楼

	多功能拉力训练器
	SF5021
	文体中心二楼

	史密斯机
	SF3222
	文体中心二楼

	拉筋机
	SF3227
	文体中心二楼

	可调式罗马椅
	SF3224
	文体中心二楼

	可调式腹肌训练凳
	SF3218
	文体中心二楼

	可调式训练凳
	SF3204
	文体中心二楼

	可调式训练凳
	SF3204
	文体中心二楼

	平凳
	SF3201
	文体中心二楼

	冰球桌
	
	文体中心二楼

	乒乓球台
	双鱼501
	文体中心二楼

	乒乓球台
	双鱼501
	文体中心二楼

	桌上足球机
	
	文体中心二楼

	台球桌
	
	文体中心三楼

	音响设备
	
	文体中心三楼

	功放
	
	文体中心三楼

	效果器
	
	文体中心三楼

	无线麦克风
	
	文体中心三楼

	点歌机
	215W
	文体中心三楼



9.3.5驾驶员
①服务范围
园馆工作中涉及到的公务用车业务

②工作职责
1、加强和规范公务用车使用管理，推动节能减排，节约开支，有效降低运行成本。
2、遇清明、9/30、冬至等重大活动日，需全员配合园方做好维稳保障工作。

③总体要求
根据行政办的工作指令，准时安全有效的完成出车任务。负责车辆的日常维护、保养和清洁工作，遵守工作制度，服从工作安排及统一管理。具有良好的服务意识，工作态度端正、积极
服务标准： 
④工作时间要求
日班（8小时工作制，有双休）以及临时工作安排。
⑤人员自身要求
男性、60周岁以下，身体健康，工作勤劳，须持有B1及以上驾照，保证车辆运行正常，确保车辆得到有效保养和维护，对车辆做到定期检查、定期保养。
⑥设备清单
	设备名称
	型号
	备注

	沪AFB3893
	荣威新能源5座轿车
	

	沪B78727
	14座面包车
	

	沪AFB6839
	荣威新能源5座轿车
	

	沪DCT011
	上汽大通工具车
	



9.3.7其他要求
①中标人为本项目配备的所有服务人员都需经过岗前培训合格后才能上岗。
②投标人提供整体现场管理策划、具体实施方案、日常服务措施与达标承诺、管理机构及考核制度、规章制度、人员培训与突发事件应急预案、防止交叉感染、消毒隔离措施方案、项目负责人资历证明、拟投入本项目的人员情况资历证明、管理经理、其他相关资质等。
③投标人应具备建立信息化管理平台的能力，能提供实施信息化管理项目运行数据、软件运行界面。
④中标人需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。
⑤中标人需严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金。
⑥中标人需自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务公司全部负责；服务公司应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。
A、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。
B、所有服务人员在入园服务时都必须经体检合格后才能上岗。
C、中标人应购买雇主责任险和公众责任险。
优先考虑通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的投标人。
[bookmark: _Toc118676636]10 安全文明作业要求和应急处置要求
[bookmark: _GoBack]（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。
（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。
（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。
（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。
（7）同时，在疫情期间，需配合采购人按照上海市最新防疫规定及时跟进相关措施。
[bookmark: _Toc118676637]11考核管理办法和要求
（一）考核依据
物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。
（二）考核等级
1、考核分90分（含90分）以上为优秀。
2、考核分89分～70分为合格。
3、考核分69分～60分为基本合格。
4、考核分60分以下为不合格。
	考核单位
	考 核 分
	等 级

	上海市龙华烈士陵园
	90分以上
	优秀

	
	89分～70分
	合格

	
	69分～60分
	基本合格

	
	60分以下
	不合格



奖惩措施：考核等级结果是“优秀”、“合格”、“基本合格”的，支付合同费用的100%；连续三次考核等级结果是“不合格”的，支付合同费用的80%。
（三）考核实施
馆方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每月考核一次，每季度汇总（取平均分）。
物业服务质量考核表
	检查类别
	检查项目
	标准分
	检查标准
	得分

	综合管理（17分）
	管理制度
	4
	查看项目管理部日常管理、服务制度（含岗位职责、质量控制、安全管理、员工手册等）是否完善。
	　

	
	培训记录
	4
	查看各类员工培训记录，含岗位培训、技能培训、安全培训、新员工培训等。
	　

	
	持证上岗
	5
	检查是否持证上岗及各类上岗证的有效期与适用性。
	　

	
	仪表仪容
	4
	查看工装是否统一整洁干净，员工精神面貌。
	　

	维修人员（30分）
	维修受理
	5
	设立报修电话，主动巡检及时发现，畅通各类报修途径；建立报修记录台帐。
	　

	
	维修及时
	6
	按招标文件要求、投标文件承诺及时处理各项维修，维修做到落手清。
	　

	
	日常维护
	5
	公共设施日常维护质量
	　

	
	维修质量
	5
	有维修质量自检、自查制度，有专门的记录台帐。
	　

	
	及时响应
	5
	高效应对各类突发事件
	　

	
	项目配合
	4
	根据各设备现状，提出维修计划；配合做好维修立项工作；有专门工作记录。
	　

	设施保障人员（20分）
	文明服务
	8
	礼貌文明服务、礼仪接待周到热情
	　

	
	工作主动
	6
	工作主动积极，设施操作熟练
	　

	
	团队协作
	6
	服从领导安排，团队协作精神
	　

	驾驶员（27分）
	安全驾驶
	10
	遵章守纪、行车安全，无违章记录
	　

	
	维护保养
	6
	车辆维护保养及时，车辆整洁
	　

	
	车辆使用
	6
	车辆使用规范有序、出车记录完整可查
	　

	
	服从安排
	5
	服从出车安排、确保任务完成
	　

	投诉处理（6分）
	投诉受理
	2
	设立投诉箱、投诉电话、邮箱，畅通投诉途径；关注网落论坛，收集意见建议；定期与业主沟通，了解服务需求。
	　

	
	投诉处理
	2
	及时回帖、回信处理有效投诉，并形成书面记录。
	　

	
	反馈提高
	2
	分析投诉原因，改进服务方法，提高服务质量。
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