[bookmark: _Toc190331937]一、说明
[bookmark: _Toc190331938]1 总则
1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc190331939]二、项目概况
[bookmark: _Toc486249604][bookmark: _Toc190331940]2 项目名称
项目名称：浦东新区看守所、拘留所迁建工程电梯工程
[bookmark: _Toc486249605][bookmark: _Toc190331941]3 项目地点：
[bookmark: _Toc190331942]地点：上海市浦东新区看守所、拘留所迁建工程项目工地，交货地点为项目地点现场，项目位于宣桥镇1-03a、1-05a地块，东至1-05b地块，西至明华东港，南至宣春西路（规划道路），北至过凤港。
4招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：
浦东新区看守所、拘留所迁建工程。
电梯大样图纸请前往夸克网盘自行获取：
链接：https://pan.quark.cn/s/94a0b5e8655b
提取码：z2N6
4.2 项目招标范围及内容：
包括但不限于18部垂直电梯的深化设计、供应（含运输）、安装（含预埋件供应安装）、调试、验收（含特种设备验收）及两年质保等。
4.3 交付日期：自合同签订，发出排产通知之日起供应90天，安装60天。
[bookmark: _Toc190331943]5承包方式
5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc190331944]6合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc190331945]7结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2
	支付批次
	支付时间和支付条件
	支付比例（%）

	1
	合同签订、中标人提供深化图纸且提供合同金额10%的银行履约保函后30日内
	支付合同总价的30%

	2
	中标人按照合同规定时间将货物送到安装现场后30日内
	支付合同总价的30%

	3
	中标人安装、调试完毕，经采购人初验合格并取得电梯使用证、试运行3个月正常后30日内
	支付合同的总价的20%

	4
	财务监理审核完成出具内审报告后30日内（常规项目竣工备案合格后3个月内出具内审报告）
	支付合同总价的10%

	5
	审计结束后30日内（常规项目内审报告出具后6个月内完成项目审计）
	根据审计结果支付剩余款项


7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。


[bookmark: _Toc190331946][bookmark: _Toc475631915]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc190331947]8适用技术规范和规范性文件
《中华人民共和国特种设备安全法》
中华人民共和国国务院令第549号  《特种设备安全监察条例》
GB 5023.6-1997  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆
GB 5023.7-1997  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第7部分：2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
GB/T7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸
GB 7588-2003    电梯制造与安装安全规范
GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》
GB 17799.3-2001  电磁兼容通用标准  居住、商业和轻工业环境中的发射标准
GB 50182-1993   电气装置安装工程  电梯电气装置施工及验收规范
GB 50310-2002   电梯工程施工质量验收规范
GB/T 7024-2008  电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB/T 9813-2000  微型计算机通用规范
GB/T 10058-2009  电梯技术条件
GB/T 10059-2009  电梯试验方法
GB/T12974-2012《交流电梯电动机通用技术条件》
GB/T 24478-2009  电梯曳引机 
GB/T 14394-1993  计算机软件可靠性和可维护性
GB/T 17799.1-1999  电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
JG 5009-92  电梯操作装置、信号及附件
JG 135-2000 杂物电梯
JJ 45-86  电梯、液压梯产品型号编制方法
JJ 49-87  电梯导轨
JG/T5072.1-1996 《电梯T型导轨》
JG/T5072.2-1996 《电梯T型导轨检验规则》
JG/T5072.3-1996 《电梯对重用空心导轨》
TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯
JGJ 50-2001  城市道路和建筑物无障碍设计规范
DGJ 08-103-2003  上海市城市道路和建筑物无障碍设计标准
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc190331948][bookmark: _GoBack]9招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	交付日期
	质保期
	备注

	1
	电梯
	详见9.2
	18台
	自合同签订，发出排产通知之日起供应90天，安装60天
	项目整体竣工验收合格后两年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2具体技术与质量要求
9.2.1 用途描述：用于浦东新区看守所、拘留所迁建工程的电梯。
9.2.2 具体技术参数指标要求


浦东新区政府采购中心招标文件（货物带安装类项目）                               （版本号：2019年第2版）
（1）具体技术参数指标要求
7
	楼号
	看守所监区大楼
	看守所监区辅楼
	行政办公综合楼
	拘留所

	建筑图梯号
	1-DT-01
	1-DT-02
	1-DT-03
	1-DT-04
	1-DT-05
	1-DT-06
	1-DT-07
	2-DT-01
	2-DT-02
	3-DT-01
	3-DT-02
	3-DT-03
	3-DT-04
	3-DT-05
	3-DT-06
	5-DT-01
	5-DT-02
	5-DT-03

	用途
	客梯兼无障碍
	客梯
	客梯兼无障碍
	客梯兼货梯
	客梯兼医梯
	客梯兼无障碍
	污梯
	客梯
	客梯兼无障碍
	客梯兼无障碍
	客梯
	客梯
	客梯
	客梯
	污梯
	客货梯兼无障碍
	客梯兼无障碍
	客梯兼无障碍

	有、无机房
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	无 
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	有机房
	无机房
	无 
	有机房
	有机房
	有机房

	外呼控制
	单控
	群控
	群控
	群控
	群控
	单控
	单控
	单控
	单控
	联控
	联控
	联控
	联控
	单控
	单控
	单控
	单控
	单控

	组号
	组1
	组2
	组3
	组4
	组5
	组6
	组7
	组8
	组9
	组10
	组11
	组12
	组13
	组14
	组15
	组16
	组17
	组18

	电梯台数
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	载重kg
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	300
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1000
	300
	1600
	1350
	1350

	速度m/s
	1.0 
	1.0 
	1.0 
	1.0
	1.0 
	1.0 
	0.4
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0 
	0.4
	1.6
	1.6
	1.6

	停站
	6
	4
	4
	4
	4
	6
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	2
	5
	5
	5

	层数
	6
	4
	4
	4
	4
	6
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	2
	5
	5
	5

	门
	6
	4
	4
	4
	4
	6
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	2
	5
	5
	5

	服务楼层
	1~6
	1~4
	1~4
	1~4
	1~4
	1~6
	1-2
	1~6
	1~6
	-1,1-5
	-1,1-5
	-1,1-5
	-1,1-5
	1-2
	1-2
	1~5
	1~5
	1~5

	提升高度m
	23.95
	23.95
	23.95
	23.95
	23.95
	23.95
	11.4
	23.2
	23.2
	24
	24
	24
	24
	4.8
	4.8
	17.1
	17.1
	17.1

	顶层高度m
	4.5
	6.4
	6.4
	6.4
	6.4
	4.5
	5.4
	4.3
	4.3
	4.47
	4.47
	4.47
	4.47
	4.37
	4.07
	4.5
	4.5
	4.5

	底坑深度m
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.0
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	2
	2
	2

	井道全高m
	30.05
	31.95 
	31.95 
	31.95 
	31.95 
	30.05
	17.8
	29.1 
	29.1 
	30.07 
	30.07 
	30.07 
	30.07 
	7.57
	7.27
	23.6
	23.6
	23.6

	井道尺寸mm
	2700*2500
	2700*3000
	2700*3000
	2800*3000
	2800*3000
	2700*2500
	1700*1860
	2400*2800 
	2350*2650 
	2600*2200
	2600*2200
	2600*2200
	2600*2200
	2200*2200 
	1600*1600
	2700*2500 
	2550*2350
	2600*2350

	轿厢净高度mm
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	800
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	1200
	2400
	2400
	2400

	开门尺寸(W*H)mm
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100
	800*800
	1100*2100
	1100*2100
	900*2100
	900*2100
	900*2100
	900*2100
	900*2100
	1000*1200
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100

	首层厅门（1.5mm厚）
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	其它层厅门（1.5mm厚）
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	门套-首层(小门套)
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	门套-标准层(小门套)
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	轿箱轿门（1.5mm厚）
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	轿箱前壁
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	轿箱侧壁
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢

	轿箱后壁
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢
	中间一块镜面不锈钢全身镜，其余304发纹不锈钢

	轿箱扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	—
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	—
	—
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	—
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手
	轿厢左、中、右三侧不锈钢扁扶手

	残疾人操作盘
	设置
	-
	设置
	—
	设置
	设置
	—
	—
	设置
	设置
	—
	—
	—
	—
	—
	设置
	设置
	设置

	轿内操作盘及显示
	客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯：发纹不锈钢面板+不小于8英寸位段液晶显示；污梯、客梯兼货梯：发纹不锈钢面板+LED点阵式显示

	轿顶装潢
	客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯：中央乳白色照明板，四周金属色喷漆钢板，两侧半透明吊块；污梯、客梯兼货梯按厂家标准吊顶

	轿内操作盘按钮
	不锈钢微动按钮+周围一圈发橙光

	残疾人操作盘按钮
	不锈钢盲文按钮+周围一圈发橙光

	侯梯厅外呼/按钮
	单控及联控的客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯：不小于4英寸位段液晶显示+不锈钢盲文按钮，3台及以上群控的客梯兼无障碍客梯或医梯：不锈钢面板+盲文按钮+到站灯；
污梯、客梯兼货梯（单控）：点阵式LED显示+不锈钢微动按钮

	轿箱地板
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	304发纹不锈钢
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	304发纹不锈钢
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度
	预留25mm厚度

	装修预留重量
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	—
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	300KG
	200KG
	-
	300KG
	300KG
	300KG

	轿厢到站钟
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	停用运转（锁梯）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	满载不停
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	消防服务运转
	√
	√
	—
	—
	—
	√
	-
	—
	—
	√
	√
	√
	—
	√
	-
	√
	√
	—

	侯梯厅特定状态文字显示
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	网络视频线缆（数字信号）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	司机操作
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√

	RS485运行监视接口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	轿厢内空气净化装置
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√

	语音报站
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√

	停电蓄电池自动平层功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	无线远程监控系统
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	本地项目电梯专用电脑监控系统
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	每层侯梯厅刷卡装置
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	√
	√
	√

	质保期
	两年



（2）常用功能配置
	序号
	功能
	配置要求
	备注

	运行系统

	1
	曳引机同步运行
	采用永磁同步无齿轮曳引机。
	　

	2
	层高自测定
	电梯能进行井道自学习，可精确的测量楼层高度，以实现精准平层的目的。
	　

	3
	启动补偿功能
	电梯在运行之前施加补偿扭矩，使其在起动时更加舒适。
	　

	安全保护功能

	1
	专用运转
	轿厢操作盘上设有专用运转开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。
	　

	2
	司机操作
	电梯可以配备专业司机人员，由司机控制电梯应答轿厢内与候梯厅的呼叫。
	　

	3
	最近楼层服务运转（安全停靠）
	当电梯在层与层之间发生故障而未能自动排除，电梯自动检出并判断不影响运行安全时，电梯会以低速自动行至最近楼层停靠开门，让乘客离开轿厢。
	　

	4
	不能开门时救出运转（安全停靠）
	当电梯平层时，因为厅门地坎有小石头等异物门不能打开时，按“开门按钮”、“关门按钮”、“选层按钮”或者安全触板动作时，电梯将运行到邻近的楼层，将乘客救出。
	　

	5
	故障电梯自动分离（联控、群控）
	当联控系统或群控系统中的一台电梯发生故障时，故障电梯会自动脱离系统，以保证其他电梯正常应答候梯厅呼叫。
	　

	6
	开门报警
	电梯运行中或停止于平层区以外时，如果有人在轿厢内强行扒门，则蜂鸣器发出连续的报警声以示警告。如乘客仍然继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停止，直到确认门关闭后再启动。
	　

	7
	超载报警（蜂鸣器提示）
	超过电梯额定载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，并且轿厢操作盘显示“超载”，同时阻止轿厢的关门动作。
	　

	8
	自动再平层
	轿厢的平层是由水平装置自动调整在设定的准确度内，而无需担心由于乘客进出所引起的平层变化。
	　

	9
	强制关门
	一定时间以上处于开门状况时，蜂鸣器断续鸣响、慢速关门，以防止运行效率降低。（强制关门时，光幕无效，安全触板有效。）
	　

	10
	门的异常检查装置
	a)如轿厢门在预定时间内无法正常开启时，轿厢门会自动关闭，再重新尝试开门；多次尝试后仍然无法正常开门的话，便转为“不能开门
时救出运转”。
b)如轿厢门在预定时间内无法正常关闭时，将会重复关闭动作以清除门坎上的障碍物。
	　

	11
	光幕
	光幕发出的光束会在电梯门口范围内高速扫描，形成一层红外光束屏障，如果其中任何一道光束被遮挡，正在关闭的门将会停止关闭并重新打开，从而有效保证乘客更安全便捷的进出电梯。（不带安全触板）
	　

	12
	五方通话
	轿厢操作盘上装的对讲机，可实现与控制室中心即管理室（客户自理）、电梯轿厢、电梯机房、电梯轿顶、电梯底坑五方对讲。
	　

	13
	警铃（轿顶）
	轿厢操作盘上装设有紧急按钮。按此按钮，轿厢上部的蜂鸣器响起同时，电梯机房及管理室的对讲机响铃示警。
	　

	14
	轿厢应急照明
（充电式蓄电器）
	停电时，充电式电池可给轿厢内紧急照明灯供电。
	　

	15
	闲暇自动检测运转
	避开正常运行的情况下，在设定闲暇时间内，检查运转状况和制动系统。
	　

	16
	电源相位故障监测
	电源欠相或缺相时禁止电梯启动和运行。
	　

	17
	运行时间监测
	记录电梯总体运行时间。
	　

	18
	井道内急停开关
	井道内轿顶和底坑分别安装急停开关，在紧急情况下使电梯停止运行。
	　

	19
	启动计数器
	记录电梯的启动次数。
	　

	20
	超速电气保护
	当电梯超速时，电气装置能及时检测并停止电梯运行。
	　

	21
	超速机械保护
	当电梯超速时，机械装置能及时检测并停止电梯运行。
	　

	22
	电动机空转保护
	当钢丝绳打滑时，电梯能有效检测并停止运行。
	　

	23
	位置异常自动校正
	当轿厢位置或显示楼层出现偏差，电梯会通过到达一次端层后自动校正偏差。
	　

	24
	运行次数显示
	提供显示运行次数功能，便于客户了解电梯的使用情况。
	　

	25
	故障自动检测
	电梯通过软件能自动检测出故障点，使维保人员更快捷的排除故障。
	　

	26
	故障自动存储
	电梯能将处理器检测出的故障储存到储存器中，便于维保人员调用。
	　

	27
	电磁干扰滤波器
	使电梯具有更高的电磁兼容性，一方面降低电梯对外围设备的干扰，另一方面提高了自身的抗干扰性和稳定性。
	　

	28
	火灾管制运转
(一个避难层且在端层)
	一旦输入火灾管制运转指令，电梯将清除所有的已经登录的呼叫，并禁止新的呼叫登录，然后直接返回端层停机，并发出反馈信号。
（该功能仅包含1个避难层。）
	　

	29
	轿门防扒开装置
	能防止电梯在非开锁区域时轿门被打开而导致乘客坠入井道危险的发生，进一步保障了电梯乘客的安全。
	　

	30
	耐冲击层门系统
	使层门系统的耐冲击能力得到了进一步加强，有效防止因冲击层门系统而导致的坠入井道危险的发生，从而进一步保障了电梯相关人员的安全。
	　

	31
	UCMP轿厢意外移动保护装置
	轿厢意外移动保护装置(UCMP）能在电梯厅、轿门处于打开状态而非正常偏离平层位置时制停轿厢，从而防止人员伤害以及设备
损坏的情况发生。
	　

	32
	消防服务运转
	若轿厢在自动操作状态下，当设在首层候梯厅的消防开关开启，轿厢会马上取消轿厢内与候梯厅的呼叫直返避难层，电梯只应答轿厢
内的呼叫，用于消防专用运行。
	兼消防功能电梯配置

	服务功能

	1
	基准层返回
（单控、联控、群控）
	当下列条件满足时，轿厢会自动返回基准层：
a)应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫。
b)其他轿厢没有进入基准层返回运行状态。
c)在基准层上没有其他轿厢停靠。
	　

	2
	防捣乱功能
	如同时按下三个以上按钮或在短时间内按下四个以上按钮（有多个操作盘场合检出条件为六个），或者即使轿厢内在100公斤以下，同时选择四个以上按钮时，则会取消所有轿厢内呼叫。
	　

	3
	禁止反向运行登录
	轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。
	　

	4
	取消错误呼叫功能
	如果按错轿厢操作盘的选层按钮，在0.3~1.0秒的时间内再连续二次按此钮，登录可以被取消。
	　

	5
	开门时间自动调整
	a)应答呼叫后停止时，因呼叫种类不同（候梯厅呼叫和轿厢内选层），自动设定为更适当的开门状态保持时间。
b)根据开门后状况的变化（光幕、开门按钮的动作）自动设定为更适当的开门状态保持时间。
	　

	6
	轿厢照明换气扇自动关闭
	当电梯应答所有的呼叫之后在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切掉所有的轿厢照明及电扇，以减少能源浪费。
	　

	7
	操作盘文字信息
	轿厢操作盘的信息显示屏可显示有关超载、紧急管制运转通知（选购）的文字信息。与语音报站可提供视听两方面信息。
	　

	8
	候梯厅信号文字
	候梯厅显示器在特定情况下显示相应文字，如满载不停运转时，除端层外各楼层LED显示器可显示“满员”字样。 候梯厅信号文字
	　

	9
	避难层返回信号输出
	发生火灾时，电梯在返回指定避难层后向客户发出反馈信号。
	　

	10
	到站响钟（轿厢内）
	在全自动操作下，轿厢在抵达目的楼层前会响钟。
	　

	11
	满载不停
	如称重装置侦测出满载时（约轿厢载重的80%），轿厢即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢内呼叫。
	　

	12
	停用运转
	夜间或休息日等电梯停用的时候，可由指定楼层呼梯按钮上的钥匙开关进行停梯操作节省电能。指定楼层需要接线盒用留孔。
	　

	13
	语音报站
	利用微电脑调用声音信号，自动进行电梯报站广播，可进行运行方向、到达楼层及紧急情况等广播，可根据需要广泛利用。播音内容
只涉及标准信息。
	无障碍电梯配置

	14
	电梯运行监视用信号输出接口
	如果业主在大楼内安装有建筑设备自动化系统，可通过此输出接口把电梯操作和运行状态的有关数据传送到大楼的自动保安系统。
	　

	15
	群控
	使用电脑群控管理系统提供有效的复数台电梯操作。当候梯厅呼叫登录时，本系统自动选择能够在最短时间内应答呼叫的电梯。
	群控电梯配置

	16
	网络数字视频网线
	从轿厢至控制柜引一条网线用于介入视频输入、输出设备。
	　

	17
	开门延长(轿厢操作盘)
	为满足装卸货物的需求，通过操作盘轿厢操作盘上按钮组合可实现开门时间延长
	　



（3）操作盘及外呼（图示仅供参考，不指向特定品牌型号）
①操作盘
      污梯、客梯兼货梯操作盘          客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯操作盘
         [image: ]                                   [image: ]
②外呼及厅灯
污梯、客梯兼货梯外呼            客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯外呼及厅灯
         单控                      单控         2台联控        3台及以上群控                        
        [image: ]                   [image: ]       [image: ]    [image: ]+[image: 1685946465145]
（4） 轿厢
①污梯、客梯兼货梯
[image: ]     [image: ]
②客梯兼无障碍、客梯、客梯兼医梯轿厢（普通客梯无后壁全身镜、扶手及残疾人操作盘）
[image: ]  [image: 1662980286124]
9.3 安装调试要求及试运转要求
9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
9.3.2试运转：由中标人负责委派的工程师现场检验和试运转。
[bookmark: _Toc190331949]9.4交付日期要求
9.4.1 本项目交付日期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5质量标准及验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。如有请提供投标品牌电梯整机型式试验报告。
9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中适用技术规范和规范性文件规定一次验收合格。
9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
10人员及设备要求（人员配备要求）
10.1人员配备要求
[bookmark: _Toc190331950]工程安装人员配备：需设项目经理（具有技师证或工程师证）、生产技术人员、专业质量人员、专业安全人员及商务支持人员。项目经理和相应的这些专业人员负责本合同产品的设计沟通、质量保证、设备生产、试验、检验、验收、现场服务、用户培训、技术文件及配合安装阶段等方面的工作。
工程维保人员配备：需设项目经理（具有特种设备操作证）、安全员（持有政府颁发的安全员证书）、维保骨干（提供相关资格证书）。
10.2 设备要求
提供制造厂商生产设备清单，安装阶段投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划。
11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。
[bookmark: _Toc190331951]12售后服务要求
12.1技术服务要求
12.1.1技术资料的提供：中标人向采购人提供安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明，包括以下技术资料，其费用已包括在投标价格之内。技术资料的内容应包括但不限于：
技术文件：电梯安装图；
电气设备及系统原理图；
电气设备及系统安装线路图；
构件、机械安装图；
安装手册；
操作手册；
维修保养手册；
制造、安装标准和技术规范；
安装和验收报告（包括验收数据资料）、竣工资料，档案馆移交书原件。
12.1.2技术服务：中标人负责电梯的安装、调试和开通，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。
12.1.3投标人在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
12.2免费维修期
12.2.1本项目免费维修期：电梯验收合格且自总承包工程竣工之日起24个月；
12.2.2在免费维修期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3投标人需列明每月服务项目
12.4投标人需列明每季服务项目
12.5投标人需列明每年服务项目
12.6备品备件
投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备维保流程，包括修理时间以及维保价格。
12.7投标人在投标文件中提供质保期外供采购人选择的易损件清单及价格、临时用梯费用报价。

[bookmark: _Toc190331952]13现场组织协调及工作界面
	电梯专业分包单位负责
	总承包单位负责

	1.根据项目总体计划编制施工计划。
2.提供电梯动力电源需接电位置，由总包单位提供分电源点接电并负责电梯机房内配电箱的供应及安装。
3.完成电梯井道内永久照明及插座。
4.提电梯井道坑底钢爬梯供应及安装
5.井道内预埋件供应、埋设。
6.井道内电梯安装脚手架搭设（如需）。
7.提供弱电专业分包单位信号配合。
8.轿厢内监控摄像头位（孔）的预留。
9.所有厅站到站楼层外呼配置显示，运行方向指示。
10.成品的电梯门套及各楼层门的贴膜保护。
11.进场前对电梯洞口尺寸、预埋件等进行复核。
12.协助甲方完成电梯的专项报审及验收工作。
13.负责通过验收。
14.提供弱电专业分包单位井道内信号线，根据所提供的资料预留摄像头安装位置、配合完成视频监控系统对电梯轿厢内部的监控，井道随行电缆内视频线缆由电梯施工负责完成。
15.提供弱电专业分包单位与电梯相关设备的电源供应，如电梯轿厢视频监控系统电源等。
16.五方通话终端设备系统的安装、调试及验收。
17.电梯预留轿厢内供梯控通信接口至轿厢操作盘的井道内通信线缆及操作盘上预留读卡器开孔。

	1.总包单位提供接电的分电源点，供各指定分包单位、独立施工单位共同使用。
2.各楼层电梯门框缝隙封堵。
3.电梯机房临时门供应及安装。
4.电梯机房吊钩（荷载要求由电梯单位提供）。
5.电梯的楼层显示板、楼层召唤面板的预留洞、预埋管及盒由总承包负责施工
6.交付使用前电梯井内积水的清除。
7.与电梯工程相关的所有孔洞预留预埋及修复。
[bookmark: _Toc183842430]8．层站门预留孔洞的安全保护栏由总承包负责，电梯施工负责验收。
9.跑模混凝土的凿除由总承包负责处理。
10.机房设备基础，机房内的固定电气照明，机房内的电源插座，在机房内靠近入口的适当高度处的照明开关由总承包负责施工。
11.机房内的空调插座、电线插座、线盒预埋等由总承包负责安装。
12.机房内双电源切换箱由总承包负责安装，由双电源切换箱出线端子后电线电缆配管由电梯负责安装，无机房电梯电源设置在井道顶层电梯井道附近。
13.当电梯投入使用后，电梯轿厢保护。

	
	弱电专业分包单位负责

	
	1.视频监控、电梯专用电脑监控系统、广播等（如有）由电梯机房或无机房控制柜至管理室的线管、线槽和线缆。
2.提供电梯轿厢内摄像头预留位置的技术资料并负责安装摄像头。
3.各单体屋顶机房至安保中心（含分中心）的线缆（包括电缆、信号线、视频线电源线、五方通话等）由弱电工程施工单位提供并安装（内容：预埋管路、穿管线等）；井道内电梯施工负责的摄像头电缆排线需满足国家、地方、行业及智能化设计的标准要求，确保不出现信号干扰等不良影响。
4.提供电梯轿厢内刷卡系统，并提资电梯供应商轿内读卡器的详细尺寸和技术参数。



[bookmark: _Toc190331953]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc190331954]14投标报价依据
14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。
14.3供货清单说明
14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc190331955]15投标报价内容
15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。
15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。
15.3投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。
[bookmark: _Toc190331956]16投标报价控制性条款
16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。
5、 [bookmark: _Toc190331957][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]政府采购政策
[bookmark: _Toc190331958]17 节能产品政府采购（本项目不适用）
[bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc190331959]18环境标志产品政府采购（本项目不适用）
18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc4671590][bookmark: _Toc190331960]19促进中小企业发展
19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc4671592][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc190331961]20规范进口产品政府采购（本项目不适用）
20.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
20.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc4671593]21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc4671594]22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]22.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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